
气瓶安全监察规定（2015 年修订） 

 

（2003 年 4 月 24 日国家质量监督检验检疫总局令第 46 号公布、根据 2015年 8月 25 日《国家质量监

督检验检疫总局关于修改部分规章的决定》修订） 

  

第一章 总则 

  

第一条 为加强气瓶安全监察工作，保证气瓶安全使用，保护人民生命和财产安全，根据《特种设备

安全监察条例》和《危险化学品安全管理条例》的有关要求，制定本规定。 

第二条 本规定适用于正常环境温度（-40～60℃）下使用的、公称工作压力大于或等于 0.2MPa（表

压）且压力与容积的乘积大于或等于 1.0MPa?L 的盛装气体、液化气体和标准沸点等于或低于 60℃的液体

的气瓶（不含仅在灭火时承受压力、储存时不承受压力的灭火用气瓶）。 

军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、船舶和海上设施使用的气瓶不适用本规定。 

第三条 在中华人民共和国境内使用的气瓶，其设计、制造、充装、运输、储存、销售、使用和检验

等各项活动，应当遵守本规定。 

第四条 国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）负责全国范围内气瓶的安全监察工作，

县以上地方质量技术监督行政部门（以下简称质监部门）对本行政区域内的气瓶实施安全监察。 

  

第二章 气瓶设计与制造 

  

第五条 气瓶设计实行设计文件鉴定制度。气瓶设计文件应当经国家质检总局特种设备安全监察机构

（以下简称总局安全监察机构）核准的检验检测机构鉴定，方可用于制造。 

第六条 气瓶制造单位申请设计文件鉴定时，应当提交齐全的设计文件和产品型式试验报告。气瓶设

计文件应当包括： 

（一）设计任务书； 

（二）设计图样（含钢印印模图样）； 

（三）设计计算书； 

（四）设计说明书； 

（五）标准化审查报告； 

（六）使用说明书。 

改变气瓶瓶体主体结构、设计厚度、瓶体材料牌号时，气瓶制造单位应当重新申请设计文件鉴定。 

第七条 气瓶设计文件应当符合有关安全技术规范的规定，并满足相应国家标准（行业标准）或企业

标准的要求。 

第八条 液化石油气气瓶上应当设计装配防止超装的液位限制装置；易燃气体气瓶和助燃气体气瓶的

瓶口螺纹和阀门出气口应当设计成不同的左右螺纹的旋向和内外螺纹的结构。 

第九条 在我国境内使用的气瓶及其附件（包括气瓶瓶阀、减压阀、液位限制阀等，下同），其境内

外制造企业应当取得国家质检总局颁发的制造许可证书，方可从事制造活动。气瓶及其附件的制造许可按

照《锅炉压力容器制造监督管理办法》的规定执行。 

从事气瓶焊接和无损检测的人员，应当经安全监察机构考核合格，并取得证书后，方可从事相应工作。 

第十条 在我国境内使用的气瓶应当按照我国安全技术规范和国家标准（行业标准）生产。暂时没有

国家标准（行业标准）时，应当制定符合安全技术规范要求的企业标准。 

第十一条 在符合有关气瓶安全技术规范和国家标准的条件下，气瓶制造单位可按气瓶充装单位的要

求，生产专用标识气瓶。 



第十二条 气瓶及附件正式投产前，应当按照安全技术规范及相关标准的要求进行型式试验。改变设

计文件或者主要制造工艺或者停产时间超过 6 个月重新生产时，应当进行气瓶的型式试验。 

第十三条 研制、开发气瓶及其附件新产品，应当进行型式试验和技术评定。 

第十四条 气瓶应当逐只进行监督检验后方可出厂（出口气瓶按合同或其他有关规定执行）。气瓶出

厂时，制造单位应当在产品的明显位置上，以钢印（或者其他固定形式）注明制造单位的制造许可证编号

和企业代号标志以及气瓶出厂编号，并向用户逐只出具铭牌式或者其他能固定于气瓶上的产品合格证，按

批出具批量检验质量证明书。产品合格证和批量检验质量证明书的内容，应当符合相应的安全技术规范及

产品标准的规定。 

第十五条 气瓶及其附件制造单位必须对设计、制造的气瓶及其附件的安全性能和产品质量负责。气

瓶阀门制造单位应当保证气瓶阀门至少安全使用到气瓶的下一个检验周期。 

  

第三章 气瓶制造监督检验 

  

第十六条 承担气瓶制造监督检验工作的检验机构（以下简称监检机构），应当经国家质检总局核准。

监检机构所监督检验的产品，应当符合受检单位所取得的制造许可证书所规定的品种范围。 

第十七条 监督检验的主要内容包括： 

（一）对气瓶制造过程中涉及安全的水压试验、气瓶出厂编号和打监督检验钢印等重要项目进行逐只

监督检验； 

（二）对气瓶材料的复验、气瓶爆破试验和产品试样的力学性能和其他理化性能测试进行现场监督确

认； 

（三）对受检单位的气瓶制造质量管理体系运转情况进行监督。 

气瓶制造监督检验报告应当包括上述 3 项内容和结论。 

第十八条 监检机构应当加强对监督检验工作的管理，根据受检单位生产的实际情况，派出相应的监

督检验人员，及时完成监督检验任务；应当对监督检验人员进行培训和定期考核，为检验人员配备必要的

检验和检测工具，确保监督检验工作质量。监检机构应当对出具的监督检验报告负责。 

第十九条 监督检验人员应当认真履行职责，监督检验到位。应当根据有关安全技术规范及标准的要

求实施监督检验，认真做好监督检验记录，对受检单位提供的技术资料等应当妥善保管，并予以保密。 

签发监督检验报告的检验人员，应当持有国家质检总局颁发的压力容器检验师证书。 

第二十条 监督检验人员发现受检单位质量管理体系运转失控而影响产品质量时，应当及时书面通知

受检单位改正，并报告受检单位制造许可证发证部门。监督检验人员在监督检验中发现零部件存在安全质

量问题时，有权制止零部件流入下道工序。 

第二十一条 在监督检验过程中，受检单位和监检机构发生争议时，可提请受检单位所在地的地（市）

级质监部门处理。必要时，可提请上一级质监部门处理。 

第二十二条 监检机构所在地的地（市）级质监部门安全监察机构，应当每年对监检机构和受检单位

进行监督检查。发现监检机构不能履行职责和受检单位逃避监督检验的问题，应当及时处理，并报告监检

机构的核准部门和受检单位制造许可证发证部门。 

  

第四章 气瓶充装 

  

第二十三条 气瓶充装单位应当向省级质监部门特种设备安全监察机构提出充装许可书面申请。经审

查，确认符合条件者，由省级质监部门颁发《气瓶充装许可证》。未取得《气瓶充装许可证》的，不得从

事气瓶充装工作。 

第二十四条 《气瓶充装许可证》有效期为 4 年，有效期满前，气瓶充装单位应当向原批准部门申请

更换《气瓶充装许可证》。未按规定提出申请或未获准更换《气瓶充装许可证》的，有效期满后不得继续



从事气瓶充装工作。 

第二十五条 气瓶充装单位应当符合以下条件： 

（一）具有营业执照； 

（二）有适应气瓶充装和安全管理需要的技术人员和特种设备作业人员，具有与充装的气体种类相适

应的完好的充装设施、工器具、检测手段、场地厂房，有符合要求的安全设施； 

（三）具有一定的气体储存能力和足够数量的自有产权气瓶； 

（四）符合相应气瓶充装站安全技术规范及国家标准的要求，建立健全的气瓶充装质量保证体系和安

全管理制度。 

第二十六条 气瓶充装单位应当履行以下义务： 

（一）向气体消费者提供气瓶，并对气瓶的安全全面负责； 

（二）负责气瓶的维护、保养和颜色标志的涂敷工作； 

（三）按照安全技术规范及有关国家标准的规定，负责做好气瓶充装前的检查和充装记录，并对气瓶

的充装安全负责； 

（四）负责对充装作业人员和充装前检查人员进行有关气体性质、气瓶的基础知识、潜在危险和应急

处理措施等内容的培训； 

（五）负责向气瓶使用者宣传安全使用知识和危险性警示要求，并在所充装的气瓶上粘贴符合安全技

术规范及国家标准规定的警示标签和充装标签； 

（六）负责气瓶的送检工作，将不符合安全要求的气瓶送交地（市）级或地（市）级以上质监部门指

定的气瓶检验机构报废销毁； 

（七）配合气瓶安全事故调查工作。 

车用气瓶、呼吸用气瓶、灭火用气瓶、非重复充装气瓶和其它经省级质监部门安全监察机构同意的气

瓶充装单位，应当履行上述规定的第（三）项、第（四）项、第（五）项、第（七）项义务。 

第二十七条 充装单位应当采用计算机对所充装的自有产权气瓶进行建档登记，并负责涂敷充装站标

志、气瓶编号和打充装站标志钢印。充装站标志应经省级质监部门备案。鼓励采用条码等先进信息化手段

对气瓶进行安全管理。 

第二十八条 气瓶充装单位应当保持气瓶充装人员的相对稳定。充装单位负责人和气瓶充装人员应当

经地（市）级或者地（市）级以上质监部门考核，取得特种设备作业人员证书。 

第二十九条 气瓶充装单位只能充装自有产权气瓶（车用气瓶、呼吸用气瓶、灭火用气瓶、非重复充

装气瓶和其他经省级质监部门安全监察机构同意的气瓶除外），不得充装技术档案不在本充装单位的气瓶。 

第三十条 气瓶充装前和充装后，应当由充装单位持证作业人员逐只对气瓶进行检查，发现超装、错

装、泄漏或其他异常现象的，要立即进行妥善处理。 

充装时，充装人员应按有关安全技术规范和国家标准规定进行充装。对未列入安全技术规范或国家标

准的气体，应当制定企业充装标准，按标准规定的充装系数或充装压力进行充装。禁止对使用过的非重复

充装气瓶再次进行充装。 

第三十一条 气瓶充装单位应当保证充装的气体质量和充装量符合安全技术规范规定及相关标准的要

求。 

第三十二条 任何单位和个人不得改装气瓶或将报废气瓶翻新后使用。 

第三十三条 地（市）级质监部门安全监察机构应当每年对辖区内的气瓶充装单位进行年度监督检查。

年度监督检查的内容包括：自有产权气瓶的数量、钢印标志和建档情况、自有产权气瓶的充装和定期检验

情况、充装单位负责人和充装人员持证情况。气瓶充装单位应当按照要求每年报送上述材料。 

地（市）级质监部门每年应当将年度监督检查的结果上报省级质监部门。对年度监督检查不合格应予

吊销充装许可证的充装单位，报请省级质监部门吊销充装许可证书。 

  

第五章 气瓶定期检验 



  

第三十四条 气瓶的定期检验周期、报废期限应当符合有关安全技术规范及标准的规定。 

第三十五条 承担气瓶定期检验工作的检验机构，应当经省级质监部门核准，按照有关安全技术规范

和国家标准的规定，从事气瓶的定期检验工作。 

从事气瓶定期检验工作的检验人员，应当经总局安全监察机构考核合格，取得气瓶检验人员证书后，

方可从事气瓶检验工作。 

第三十六条 气瓶定期检验证书有效期为 4 年。有效期满前，检验机构应当向发证部门申请办理换证

手续，有效期满前未提出申请的，期满后不得继续从事气瓶定期检验工作。 

第三十七条 气瓶检验机构应当有与所检气瓶种类、数量相适应的场地、余气回收与处理设施、检验

设备、持证检验人员，并有一定的检验规模。 

第三十八条 气瓶定期检验机构的主要职责是： 

（一）按照有关安全技术规范和气瓶定期检验标准对气瓶进行定期检验，出具检验报告，并对其正确

性负责； 

（二）按气瓶颜色标志有关国家标准的规定，去除气瓶表面的漆色后重新涂敷气瓶颜色标志，打气瓶

定期检验钢印； 

（三）对报废气瓶进行破坏性处理。 

第三十九条 气瓶检验机构应当严格按照有关安全技术规范和检验标准规定的项目进行定期检验。检

验气瓶前，检验人员必须对气瓶的介质处理进行确认，达到有关安全要求后，方可检验。检验人员应当认

真做好检验记录。 

第四十条 气瓶检验机构应当保证检验工作质量和检验安全，保证经检验合格的气瓶和经维修的气瓶

阀门能够安全使用一个检验周期，不能安全使用一个检验周期的气瓶和阀门应予报废。 

第四十一条 气瓶检验机构应当将检验不合格的报废气瓶予以破坏性处理。气瓶的破坏性处理必须采

用压扁或将瓶体解体的方式进行。禁止将未作破坏性处理的报废气瓶交予他人。 

第四十二条 气瓶检验机构应当按照省级质监部门安全监察机构的要求，报告当年检验的各种气瓶的

数量、各充装单位送检的气瓶数量、检验工作情况和影响气瓶安全的倾向性问题。 

  

第六章 运输、储存、销售和使用 

  

第四十三条 运输、储存、销售和使用气瓶的单位，应当制定相应的气瓶安全管理制度和事故应急处

理措施，并有专人负责气瓶安全工作，定期对气瓶运输、储存、销售和使用人员进行气瓶安全技术教育。 

第四十四条 充气气瓶的运输单位，必须严格遵守国家危险品运输的有关规定。 

运输和装卸气瓶时，必须配戴好气瓶瓶帽（有防护罩的气瓶除外）和防震圈（集装气瓶除外）。 

第四十五条 储存充气气瓶的单位应当有专用仓库存放气瓶。气瓶仓库应当符合《建筑设计防火规范》

的要求，气瓶存放数量应符合有关安全规定。 

第四十六条 气瓶或瓶装气体的销售单位应当销售具有制造许可证的企业制造的合格气瓶和取得气瓶

充装许可的单位充装的瓶装气体。 

鼓励气瓶制造单位将气瓶直接销售给取得气瓶充装许可的充装单位。 

气瓶充装单位应当购买具有制造许可证的企业制造的合格气瓶，气体使用者应当购买已取得气瓶充装

许可的单位充装的瓶装气体。 

第四十七条 气瓶使用者应当遵守下列安全规定： 

（一）严格按照有关安全使用规定正确使用气瓶； 

（二）不得对气瓶瓶体进行焊接和更改气瓶的钢印或者颜色标记； 

（三）不得使用已报废的气瓶； 

（四）不得将气瓶内的气体向其他气瓶倒装或直接由罐车对气瓶进行充装； 



（五）不得自行处理气瓶内的残液。 

  

第七章 罚则 

  

第四十八条 气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处 1 万元以上 3 万元以下罚款。情节严重

的，暂停充装，直至吊销其充装许可证。 

（一）充装非自有产权气瓶（车用气瓶、呼吸用气瓶、灭火用气瓶、非重复充装气瓶和其他经省级质

监部门安全监察机构同意的气瓶除外）； 

（二）对使用过的非重复充装气瓶再次进行充装； 

（三）充装前不认真检查气瓶钢印标志和颜色标志，未按规定进行瓶内余气检查或抽回气瓶内残液而

充装气瓶，造成气瓶错装或超装的； 

（四）对气瓶进行改装和对报废气瓶进行翻新的； 

（五）未按规定粘贴气瓶警示标签和气瓶充装标签的； 

（六）负责人或者充装人员未取得特种设备作业人员证书的。 

第四十九条 气瓶检验机构对定期检验不合格应予报废的气瓶，未进行破坏性处理而直接退回气瓶送

检单位或者转卖给其他单位或个人的，责令改正，处以 1000 元以上 1 万元以下罚款。情节严重的，取消其

检验资格。 

第五十条 气瓶或者瓶装气体销售单位或者个人有下列行为之一的，责令改正，处 1 万元以下罚款。 

（一）销售无制造许可证单位制造的气瓶或者销售未经许可的充装单位充装的瓶装气体； 

（二）收购、销售未经破坏性处理的报废气瓶或者使用过的非重复充装气瓶以及其他不符合安全要求

的气瓶。 

第五十一条 气瓶监检机构有下列行为之一的，责令改正；情节严重的，取消其监督检验资格。 

（一）监督检验质量保证体系失控，未对气瓶实施逐只监检的； 

（二）监检项目不全或者未监检而出具虚假监检报告的； 

（三）经监检合格的气瓶出现严重安全质量问题，导致受检单位制造许可证被吊销的。 

第五十二条 违反本规定的其他违法行为，按照《特种设备安全监察条例》的规定进行处罚。 

第五十三条 行政相对人对行政处罚不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。 

  

第八章 附则 

  

第五十四条 气瓶发生事故时，发生事故的单位和安全监察机构应当按照《锅炉压力容器压力管道特

种设备事故处理规定》及时上报和进行事故调查处理。 

第五十五条 各省级质监部门可以依据本规定，结合本地区实际情况，制定实施办法。 

第五十六条 本规定由国家质检总局负责解释。 

第五十七条 本规定自 2003年 6 月 1 日起施行。 

 

           来源: http://www.fae.cn/fg/zdalsyb/detail2009437.html 

 


